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Предмет:  Разјашњење конкурсне документације 1 по захтеву
Веза:       - Конкурсна документација за јавну набавку, бр. ВВ-36/2016, број 

конкурсне документације 9244/28.06.2016.
                  - Захтев за појашњењем конкурсне документације од 18.07.2016.

1. Питање из Захтева:

„Да ли можете послати нацрте постојаће зграде – просторије (величина) где ће 
се уградити озон систем (ако је ту већ постављен стари озон,шема тог 
постројења)

Одговор Наручиоца:  

Увидом у главни пројекат и изведено стање макс дужина за уградњу озопн система 
је до 4 м али Вас подсећамо на услов из тендера-обавезна посета локацији.

2. Питање из Захтева:
 
„Да ли ће систем радити 24 сати на дан, 7 дана у недељи? „

Одговор Наручиоца:  

Систем је у непрекидном раду током целе године.

3. Питање из Захтева:

„Хлађење воде за генератор – да ли има инвеститор сигуран извор воде за хлађење 
генератора  (препоручена температура је 10°  C, maks. 20 ° C?(квалитета воде за 
пиће или затворени круг)“

Одговор Наручиоца:  

Обезбеђена је вода за хлађење квалитета воде за пиће 5-15 ° C

4. Питање из Захтева:



„Какав имате сада систем за дозирање озона у воду (инјектирањем, растварањем, 
дистрибуторима)? Или морамо то понудити поред остале опреме?“

Одговор Наручиоца:  

Систем за дозирање озона у воду је преко дифузора уграђених по дну бетонских 
базена.

5. Питање из Захтева:

„Да ли ће бити дозирање озона у отворени бетонски базен или затворени базен 
(челични или израђен од дугог материјала)?“

Одговор Наручиоца:  

Дозирање озона је у затвореном бетонском базену.

6. Питање из Захтева:

„Да ли мора имати сваки озон генератор анализатор за мерење озона (код нашег 
система није потребно али неки инвеститори то због закона траже?“

Одговор Наручиоца:  

Озон генератор мора да садржи анализатор за мерење концентрације озона у 
ваздуху који омогућава искључење генератора услед повећане концентрације 
озона у просторији.

7. Питање из Захтева:

„Да ли мора имати постројење анализатор произведене концетрације озона, исто 
тако анализатор отпадног озона-гаса и аналиѕатор за контролу  раствореног озона у 
води?“

Одговор Наручиоца:  

Озон систем мора имати анализатор произведене концетрације озона, не мора 
имати анализатор отпадног озона- гаса јер је базен затворен и отпадни озон – гас је 
повезан са деструкторима озона и треба имати анализаторе за контролу 
раствореног озона у води.

ЈКП „Водовод и канализација“Крагујевац
Комисија за јавне набавке


	
	                                                           

