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Предмет: Разјашњење конкурсне документације 4 по захтеву

Веза:  Конкурсна  документација  за  јавну  набавку  бр.  ВВ-34/2017:  Грађевински  материјал  и 
припадајући производи, зав. бр. 13443/18.08.2017.

Питање из захтева:
„Из наслова и даљег текста не може се прецизно закључити да ли се ради о компактним ( EN 
1401) или структурним цевима ( EN 13476-2), с обзиром да се захтева да се производе по SRPS 
EN 1452-1. Системи цевовода од пастичних маса за снабдевање водом и за подземно и 
надземно одводњавање и канализацију под притиском-Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) 
– Део 1: Опште и SRPS EN 1329-1. Системи цевовода од пластичних маса за одвођење зап 
запрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција-
Неомекшани поливинилхлорид (PVC/U )-Део 1:спецификације за цеви, фитинге, Да ли цеви 
S20=SDR 41?“

Одговор Наручиоца:
Да

Питање из захтева:
„Да ли под термином материјал подразумева готов производ или репроматеријал?“

Одговор Наручиоца:
Под термином МАТЕРИЈАЛ подразумева се готов производ.

Питање из захтева:
„Да ли је тендер само за цеви или и за спојнице (у првом пасусу се помињу спољни елементи) У 
тачки 2.1. се наводи- цеви се испоручују са натачним наглавком, тј да ли је муф или клизна 
спојка?“

Одговор Наручиоца:
И за цеви и за спојни материјал (дупли муф и клизна спојка)

Питање из захтева:
„С обзиром да се ради о цевима за канализационо одвођење, не врши се провера хигијенске 
исправности и токсичности цеви, а у пасусу два се поставља захтев не токсичности. Чиме се 
поврђује?“

Одговор Наручиоца:
Тражене цеви су канализационе PVC, класе S20.
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Питање из захтева:

„У наслову се дефинишу пречници 160-315 мм, а у табели тачке 2.2. се уочава и пречник 
400мм“

Одговор Наручиоца:
Да и пречник Ø 400 мм.

Питање из захтева:
„У тачки 3.2.1 величина ОСУ мора бити испод 5% на 0 степ.C, а 10 % на 20 степ.С.Да ли је 
омашка у вредновању“

Одговор Наручиоца:
По стандарду прописаном.

Питање из захтева:
 „У тачки 3.4.3 везано за заптивне прстенове, помиње се  SRS G.C2.021
Гума-Гума за заптивне прстенове за спавање цевовода за снабдевање водом, одводњавање и 
канализацију-Технички услови.
Све досадашње тендере смо по захтеву квалитета заптивних гумица покривали документима 
произвођача издатим по захтевима EN 681.Да ли је прихватљиво и за овај тендер?“

Одговор Наручиоца:
Да

Питање из захтева:

Тачка 4.Обележавање и означавање. Да ли се уписује стандард EN 1401, односно EN 1329-1, а 
на почетку се помиње  SRPS EN 1452-1. Може ли да се пише SDR или мора серија (S20)
„Сваки  натични  наглавак  цеви  мора  имати  трајну  ознаку  односно  налепницу  типа  гуменог 
прстена за спајање“ 

Одговор Наручиоца:

Да
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ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац
Комисија за јавне набавке


